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CUADRO GENERAL BAJA TENSION
CUADRO SECUNDARIO

CUADRO DE ENCENDIDOS

TOMA DE CORRIENTE 2P+TT, 16 A.

GRUPO DE DOS TOMAS DE CORRIENTE 2P+TT, 16 A
CAJA DE CONEXION MONOFASICA
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INTERRUPTOR SENCILLO UNIPOLAR

INTERRUPTOR CONMUTADOR UNIPOLAR
DETECTOR DE PRESENCIA
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D66/12p Hope ceiling
D69 Any white 25w
SpA ANY D69 LED 3x8W ANY LED 24W

DN571C PSED-E 1xLED20S/930 F 19 w
GD611B 1 xLED27S/930 WB 26 w
RS140B 1xLED6-60-/840 11w

SP140P L1135 1 xLED385/840 40 w
ST750T 1 xLED39S/930 NB 44 w

PT520T D20 LED27S PW9 VWB 29 w
RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC 32 w
PANTALLA ESTANCA LED 1200MM, 14,5W
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ARQUITECTA: Pilar Diez Rodriguez. Colegiada N° 3431 COAL

PROMOTOR: Ayto. Paredes de Nava Septiembre 2019
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Acometida

RB = 3.00 ohm

1:212.81 A, cos ¢: 0.97, 1z: 253.00 A

Limitador de sobretensiones transitorias
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Serv. Seg.

AE.CP.2 AE.CP.3

AE 1.CP

C.G. CONTRAINCENDIOS
P,demandada: 4.00 kW

C.S. ASCENSOR

P,demandada: 0.30 kW P,demandada: 0.30 kW P,demandada: 0.20 kW P,demandada: 0.50 kW

P,demandada: 0.35 kW

P,demandada: 5.00 kW
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PLANO:

ESQUEMA UNIFILAR

CUADRO GENERAL

S/E

ESCALA:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

REHABILITACION DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSION DE LA IGLESIA EN CENTRO

DE ARTES ESCENICAS

(g
\\.

/
T

/

=
Pilar Diez Rodriguez. Colegiada N° 3431 COAL

Plaza San Francisco n® 1. PAREDES DE NAVA (Palencia)

Septiembre 2019

ARQUITECTA:

PROMOTOR: Ayto. Paredes de Nava




Magnetotérmico
4P

|

]

In: 32.00 A
Icu: 10.00 kA

Magnetotérmico

4P

Limitador de sobretensiones transitorias

Tipo: 142
lccmax: 100.00 kA

In: 32.00 A
Icu: 10.00 kA
lcu: 2.50 kV

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

B
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Magnetotérmico
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In: 10.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 1.90 kW

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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P,demandada: 1.00 kW

In: 16.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 1.50 kW

In: 16.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 2.00 kW

In: 16.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 0.50 kW

In: 16.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA

WA LLp xewoo)

% €6°0 :NV

V 88°0¢ 2| ‘00°L :b S02 'V €6°Gl 1|
Zeueg Ol

ww 0z ognL

souaboley ap aiqi

1Z ‘ND ‘A 0S2/0SY

w008 (§ZXL)E LE'LP QLS80 (SV) M-LZLO0H
A\

7

P,demandada: 3.68 kW

In: 16.00 A
Icu: 10.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

B

Magnetotérmico

2P

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

B

Magnetotérmico

2P

In: 10.00 A
lcu: 6.00 kA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

B

Magnetotérmico

2P

In: 10.00 A
lcu: 6.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW

F12

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

A5

A4

A3

A1

P,demandada: 0.93 kW

P,demandada: 0.21 kW P,demandada: 0.29 kW P,demandada: 0.14 kW

P,demandada: 0.17 kW

Magnetotérmico

4P
In: 125.00 A

Icu: 15.00 kA

g

Magnetotérmico

4P

Limitador de sobretensiones transitorias

Tipo: 1+2
lccmax: 100.00 kA

In: 125.00 A
Icu: 10.00 kA
lcu: 2.50 kV

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P

Diferencial
In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

2P
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|
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In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 300 mA
Selectivo

4P

Clase: AC

Magnetotérmico

4P

In: 32.00 A
lcu: 10.00 kA
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In: 25.00 A
IAN: 300 mA

Diferencial
4P
Selectivo

>

Clase: AC

Magnetotérmico

4P

In: 25.00 A

lcu: 10.00 kA
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Magnetotérmico

4P
In: 25.00 A

Icu: 10.00 kA

|

Magnetotérmico

2P

]

Limitador de sobretensiones transitorias

Tipo: 1+2
lccmax: 100.00 kA

In: 25.00 A
Icu: 10.00 kA
Icu: 2.50 kV

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 300 mA
Selectivo

4P

Clase: AC

Magnetotérmico

4P

In: 32.00 A
Icu: 10.00 kA
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Diferencial
In: 25.00 A
IAN: 300 mA
Selectivo

4P

Clase: AC

Magnetotérmico

4P

In: 25.00 A

Icu: 10.00 kKA
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In: 40.00 A
IAN: 300 mA

Diferencial
4P
Selectivo

B

Clase: AC

Magnetotérmico

4P

In: 32.00 A
lcu: 10.00 kKA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 300 mA
Selectivo

4P

>

Clase: AC

Magnetotérmico

aP

In: 32.00 A
Icu: 10.00 kA
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Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

4P

Magnetotérmico
2P

|

Magnetotérmico

2P

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alumbrado Enchufes

i
Recuperador escenario
P,demandada: 1.92 kW

i
Mag. Sala Escenario Mag. Sala Cafeteria
P,demandada: 12.00 kW

Magq. Sala Primera

Mag. Sala Baja 2

Mag. Sala Baja 1

Mag. Acceso

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
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TC Cuartos

)

]

Diferencial
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC
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TC Camerino P.12

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
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TC Camerino PB

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
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Icu: 6.00 kA
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P,demandada: 1.00 kW

P,demandada: 0.12 kW

P,demandada: 6.19 kW

P,demandada: 12.00 kW

P,demandada: 6.19 kW

P,demandada: 12.00 kW

P,demandada: 12.00 kW

Al. Cuartos

Al. Pasillos y escaleras
P,demandada: 0.10 kW

Al. Camerino P.B.

P,demandada: 3.68 kW P,demandada: 3.68 kW P,demandada: 3.68 kW

P,demandada: 0.10 kW

P,demandada: 0.10 kW
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PLANO:

ESQUEMA UNIFILAR

CUADROS SECUNDARIOS

SIE

ESCALA:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

REHABILITACION DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSION DE LA IGLESIA EN CENTRO

DE ARTES ESCENICAS

Plaza San Francisco n°® 1. PAREDES DE NAVA (Palencia)

Septiembre 2019

Pilar Diez Rodriguez. Colegiada N° 3431 COAL

ARQUITECTA:

PROMOTOR: Ayto. Paredes de Nava
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Ascensor accesible: || |
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silla de ruedas

! Plazas reservadas

!

Pto. Atencién accesible:
Altura 0,8-0,85 m.
Espacio inferior libre
70(h)x80(A)x50(F) cm.
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PLANTA BAJA E_1/75

PLANTA PRIMERA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANO: N 01
REHABILITACION DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSION DE LA IGLESIA EN CENTRO PLANTAS.
= JUSTIFICACION NORMATIVA
DE ARTES ESCENICAS { ACCESIBILIDAD
Plaza San Francisco n® 1. PAREDES DE NAVA (Palencia) 7'{0(7/‘
177
PROMOTOR: Ayto. Paredes de Nava ARQUITECTA: Pilar Diez Rodriguez. Colegiada N° 3431 COAL Septiembre 2019 ESCALA:Indicada






